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Формат А3

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание



Формат А3

Наименование Примечание



i= 5,2%i= 5,2% i= 5,2%

Зонт ВШ1 Зонт ВШ1 Зонт ВШ1 Зонт ВШ1 Зонт ВШ1 Зонт ВШ1 Зонт ВШ1

Антенный 
выход

Труба ПВХ 
∅110мм

Труба ПВХ 
∅110мм

Желоб водосточный 
∅185мм

Парапет

Парапет

Парапет

Парапет

Кровля 2 Кровля 3

А

А

План ремонта кровли 1

8,350

Аэратор 
∅110мм

Аэратор 
∅110мм

Аэратор 
∅110мм

Аэратор 
∅110мм

Аэратор 
∅110мм

Аэратор 
∅110мм

Аэратор 
∅110мм

Аэратор 
∅110мм

Аэратор 
∅110мм

Аэратор 
∅110мм

Аэратор 
∅110мм

Аэратор 
∅110мм

Аэратор 
∅110мм

Аэратор 
∅110мм

Аэратор 
∅110мм

Кровля 1

Кровля 2

Кровля 7

Кровля 3

Кровля 4

Кровля 5

Кровля 6
Кровля 8

План расположения кровли школы

5)ПВХ мембрана ECOPLAST ECO V-RP-1,2мм
4)Геотекстиль плотность не менее 300г./м2
3)TЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF -100мм
2)Сущ.кровельный ковер
1)Плита перекрытия сущ.

Зонт
см.Л-9 ВШ1

см.Л-9Парапет Парапет

А-А

i= 5,2% i= 5,2%

1
10

Схема расположения ветровых зон



3,370

План ремонта кровли 2
Кровля 1

Кровля 7

i= 8,7%

АА
Аэратор 
∅110мм

Кровля 1Кровля 2

Кровля 7

Кровля 3

Кровля 4

Кровля 5

Кровля 6
Кровля 8

План расположения кровли школы

i= 8,7%

5)ПВХ мембрана ECOPLAST ECO V-RP-1,2мм
4)Геотекстиль плотность не менее 300г./м2
3)TЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF -100мм
2)Сущ.кровельный ковер
1)Плита перекрытия сущ.

А-А

1
10

4,710

План ремонта кровли 3
Кровля 1

Кровля 4

i= 8,7%

ББ
Аэратор 
∅110мм

i= 8,7%

5)ПВХ мембрана ECOPLAST ECO V-RP-1,2мм
4)Геотекстиль плотность не менее 300г./м2
3)TЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF -100мм
2)Сущ.кровельный ковер
1)Плита перекрытия сущ.

Б-Б

Схема расположения
ветровых зон кровли 2

Схема расположения
ветровых зон кровли 3



Кровля 5

Кровля 3

Кровля 6

4,710

i= 12,3%

Труба ПВХ

Труба ПВХ

План ремонта кровли 4

АА

Парапет

Парапет

Аэратор 
∅110мм

Аэратор 
∅110мм

Аэратор 
∅110мм

5)ПВХ мембрана ECOPLAST ECO V-RP-1,2мм
4)Геотекстиль плотность не менее 300г./м2

3)TЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF -100мм
2)Сущ.кровельный ковер
1)Плита перекрытия сущ. Парапет

i= 12,3%Труба ПВХ

Стена здания

А-А

1
10

2
11

Схема расположения
ветровых зон кровли 4

Кровля 1Кровля 2

Кровля 7

Кровля 3

Кровля 4

Кровля 5

Кровля 6
Кровля 8

План расположения кровли школы



i= 7% i= 7%

7,890Кровля 4

Кровля 6

АА

План ремонта кровли 5

Парапет

Парапет

Аэратор 
∅110мм

Аэратор 
∅110мм

5)ПВХ мембрана ECOPLAST ECO V-RP-1,2мм
4)Геотекстиль плотность не менее 300г./м2

3)TЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF -100мм
2)Сущ.кровельный ковер
1)Плита перекрытия сущ.

Парапет

i= 7% i= 7%

А-А

1
10

Кровля 1Кровля 2

Кровля 7

Кровля 3

Кровля 4

Кровля 5

Кровля 6
Кровля 8

План расположения кровли школы

Схема расположения
ветровых зон кровли 5



i= 8,7% i= 8,7%

5,850Кровля 4

АА

План ремонта кровли 6

Кровля 4

Кровля 5

Парапет

4)ПВХ мембрана ECOPLAST ECO V-RP-1,2мм
3)Геотекстиль плотность не менее 300г./м2

2)TЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF -100мм
1)Сущ.кровельное покрытие из металла 

Парапет

i= 8,7% i= 8,7%

А-А

1
10

Кровля 1Кровля 2

Кровля 7

Кровля 3

Кровля 4

Кровля 5

Кровля 6
Кровля 8

План расположения кровли школы
Схема расположения
ветровых зон кровли 6



Зонт ВШ1

Зонт ВШ1

i= 8,7%

АА

4,265

План ремонта кровли 7
Кровля 2

Кровля 8

Аэратор 
∅110мм

Аэратор 
∅110мм

Аэратор 
∅110мм

Зонт
см.Л-14 ВШ1

см.Л-14

5)ПВХ мембрана ECOPLAST ECO V-RP-1,2мм
4)Геотекстиль плотность не менее 300г./м2

3)TЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF -100мм
2)Сущ.кровельный ковер
1)Плита перекрытия сущ.

Парапет

i= 7%

А-А

1
10

Кровля 1Кровля 2

Кровля 7

Кровля 3

Кровля 4

Кровля 5

Кровля 6
Кровля 8

План расположения кровли школы

Схема расположения
ветровых зон кровли 7

Формат А3



Кровля 7

i= 10,5% i= 10,5%

Парапет

АА

План ремонта кровли 8

Аэратор 
∅110мм

5)ПВХ мембрана ECOPLAST ECO V-RP-1,2мм
4)Геотекстиль плотность не менее 300г./м2

3)TЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF -100мм
2)Сущ.кровельный ковер
1)Плита перекрытия сущ.

Парапет
i= 10,5%i= 10,5%

А-А

1
10

Кровля 1Кровля 2

Кровля 7

Кровля 3

Кровля 4

Кровля 5

Кровля 6
Кровля 8

План расположения кровли школы

Схема расположения
ветровых зон кровли 8



Плоский лист полим.покр.
t=0.7мм

1

1
1

1

Утеплитель 
Пенополистирол

Уголок 50х50 t=0.5мм
оцинк. с полим. покр.

Плоский лист t=0.7мм
оцинкованный

План ВШ 1
1

1

Каркас ВШ1

1

2

22

Плоский оцинкованный лист
t=0.7мм

Плоский лист с полим.покр.
t=0.7мм

Дверца для ВШ1

Утеплитель 
Пенополистирол

Развертка зонта на ВШ1

План зонта на ВШ1

Б

Вид Б

1

2

Устройство зонта на ВШ1



Водосточная ветвь

Держатель желоба

Желоб водосточный 
∅185мм

Картина карнизного свеса
с ПВХ покрытием

Брус антисептированный 

Сварной шов 40мм

Оцинк. Саморез 3,5х40 шаг 200мм
с ПВХ прокладкой Ф30мм в шахматном порядке

Полоса стальная 50х3мм L=300мм

Анкер распорный 10х150мм 

5)ПВХ мембрана ECOPLAST ECO V-RP-1,2мм
4)Геотекстиль плотность не менее 300г./м2
3)TЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF -100мм
2)Сущ.кровельный ковер
1)Плита перекрытия сущ.

Картина карнизного свеса
(ПВХ-металл t=1.6мм)

Полоса стальная
50х3мм l=300мм

Уголок 50х50х3мм
l=100мм

Полоса стальная
50х3мм l=300мм

Отверстие для анкера 
∅12мм

Брус 100х100мм
антисептированный

Вид А
Деталь устройства металлической полосы

Брус 100х100мм
антисептированный

Полоса стальная
50х3мм l=300мм

Полоса стальная
50х3мм l=300мм

Уголок 50х50х3мм
l=100мм

А
(Шаг 700мм)



Картина карнизного свеса
с ПВХ покрытием

Брус антисептированный 
100х100мм

Сварной шов 40мм

Оцинк. Саморез 3,5х40 шаг 200мм
с ПВХ прокладкой Ф30мм в шахматном порядке

Полоса стальная 50х3мм L=300мм

Анкер распорный 10х150мм 
шаг 1,5мм

5)ПВХ мембрана ECOPLAST ECO V-RP-1,2мм
4)Геотекстиль плотность не менее 300г./м2
3)TЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF -100мм
2)Сущ.покрытие из металла
1)Плита перекрытия сущ.

Сварной шов 40мм

Сварной шов 40мм

5)ПВХ мембрана ECOPLAST ECO V-RP-1,2мм
4)Геотекстиль плотность не менее 300г./м2

3)TЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF -100мм
2)Сущ.кровельный ковер

1)Плоский асбестоцементный t=12мм лист по каркасу .













Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание



Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим
е-
чание

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим
е-
чание


